附件2-1
消防设计审查常见问题说明
一、项目信息填报或勾选不规范。主要问题为项目工程类型未勾选，纸质申报表中的类别与平台勾选不一致。平台项目基本信息填报过程中建筑面积和工程简要说明未填写。
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二、未按要求上传技术审查意见告知书、审查意见回复单。消防设计审查成果中未上传技术审查意见告知书、审查意见回复单。技术审查意见告知书无电子签章。
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三、行政许可成果未加盖部门印章。消防设计审查受理凭证、消防设计审查合格意见书等行政许可文书未加盖主管部门印章。

四、消防设计审查受理凭证提交材料内容勾选不准确。未按项目实际提交材料勾选相应选项。例如，临时性建筑或未涉及特殊消防设计内容的项目，即没有提供相应的临时性批准文件和特殊消防设计技术资料及专家评审意见，却勾选相关内容，属于勾选不准确。
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附件2-2

消防验收项目常见问题说明
一、消防验收申请表填写不规范。消防验收申请表未按要求填写工程投资额、工程描述等信息。
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二、未按要求上传消防设计审查合格意见书。消防设计审查合格意见书应为主管部门出具的法律文书，不能用审查单位出具的技术审查意见书代替。
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三、工程竣工验收报告及资料上传不完整。未按《实施细则》第二十四条要求，提交符合要求的竣工验收报告及相关材料。例如：大同市多数项目均未按要求上传工程竣工验收报告。
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四、消防验收不予受理凭证中原因勾选不准确。消防验收主管部门在出具消防验收不予受理凭证时，未按实际不予受理原因勾选相应选项。
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五、工程竣工验收图纸上传不完整。未按《建筑工程设计文件编制深度规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等要求上传相应图纸，存在漏传建筑、给排水、暖通、电气等专业图纸等问题。
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附件2-3

消防验收备案常见问题说明
一、备案超期项目未按规定进行抽查。按照《实施细则》要求，建设工程竣工验收合格之日起5个工作日内未及时向主管部门申请消防备案，抽查比例应按100%确定。部分消防验收备案主管部门未严格执行此项规定。
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竣工验收报告日期填写不准确。备案申请表中所填写竣工验收报告日期与所上传纸质版竣工验收报告日期不一致。
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消防验收备案申请表填写不规范。项目基本信息中工程投资额、工程描述未填写。
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四、工程竣工验收报告及资料上传不完整。具体问题同消防验收。
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五、工程竣工验收图纸上传不完整。部分消防验收备案项目存在未上传完整的涉及消防的建设工程竣工图纸，存在漏传建筑、给排水、暖通或电气专业图纸等问题。。




